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D’ISTRUZIONE

POMPA PULIZIA IMPIANTI 
POWER ES
COD. 6.120

POWER ES
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1. Maniglia di trasporto
2. Motore monofase 220V~
3. O.R. per dado maniglia chiuso
4. Dado chiuso 16 MA in PVC
5. Dado ottone 6 MA
6. Rondella in PP 0 14 mm
7. O.R. per coprialbero
8. O.R. per flangia motore
9. Coprialbero
10. Vite PP 12 MA
11. O.R. per viti 0 12 mm
12. Invertitore di flusso
13. Tubo in acciaio cromato
14. Fascetta stringitubo in PP
15. Tubo mandata

16. Tubo di scarico
17. Corpo pompa con inserti
18. Stringitubo
19. Raccordo a gomito
20. Chiocciola
21. O.R. per girante
22. Girante
23. O.R. tappo filtro
24. Tappo filtro
25. Viti 0 8 mm in PP
26. Tappo serbatoio
27. Serbatoio
28. Prolunga corpo pompa 
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CONTENUTO
1 - Pompa POWER ES
2 - 3 metri di tubo flessibile rinforzato da 3/4” con giunti girevoli 
3 - Imbuto speciale per facilitare il riempimento del serbatoio 
4 - Cinghia a tracolla

ADATTATORI
1 - Adattatore di collegamento alla doppia valvola di scarico rapido

SPECIFICHE
DIMENSIONI - 58 cm x 450 cm x 30 cm
Peso - 12 Kg
Capacità - 27 litri
Portata - max. 5.400 litri/ora
Potenza assorbita: 0,55 kW
Pressione max - 2 bar
Doppie valvole di scarico rapido dotate di uscite in ottone da 3/4” mi 
Coperture di protezione
La pompa POWER ES può essere utilizzata con qualsiasi marca esclusiva di prodotti 
chimici disincrostanti e detergenti ed è in grado di funzionare facilmente alla massima 
potenza.

Temperatura del liquido di lavoro fino a 50°C - 55°C.

La POWER ES lavora ad una pressione massima di 2 bar e riesce a pulire efficacemente 
fino a 20 radiatori.
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PREPARAZIONE
Avviare inizialmente il sistema di riscaldamento per verificare le zone dove si è verificato 
il problema. Una volta effettuata la verifica spegnere il sistema di riscaldamento.
Aprire tutte le valvole di restrizione di zona e del radiatore.
Chiudere l’alimentazione fredda del serbatoio di espansione, svuotare il serbatoio 
stesso e collegare insieme i tubi di alimentazione e di espansione presenti nella valvola 
a saracinesca. Questo circuito chiuso permetterà la circolazione completa una volta 
collegata la pompa POWER ES.
È possibile svuotare il serbatoio di espansione con mezzi tradizionali oppure collegando 
la pompa POWER ES all’impianto e scaricare il serbatoio di espansione, fino a quando 
il serbatoio della pompa è pieno per metà o per 3/4 circa, cosa che potrebbe essere 
sufficiente per poi permettere l’installazione al circuito chiuso.
N.B. Spegnere il motore della pompa durante questa operazione.
Collegare il tubo retinato agli attacchi da 3/4” di flusso e ritorno sul pannello della 
pompa come indicato nell’immagine (1).
Collegare il tubo di scarico all’attacco (2) e riempire per 1/3 circa il serbatoio con acqua 
fredda tramite la valvola (4). Chiudere poi la valvola stessa (4).
La pompa è dotata di diversi adattatori per facilitare il collegamento al sistema nel 
punto più adatto ad ogni singolo sistema, cioè radiatori o caldaie. È inoltre dotata di uno 
scarico “troppo pieno” (5).

FUNZIONAMENTO
Nota: se la pompa è stata utilizzata per sgorgare il serbatoio di espansione, per prima 
cosa scaricare l’acqua sporca prima di sostituirla con quella pulita così come indicato 
per il flussaggio iniziale.
Dopo avere verificato che tutte le valvole di chiusura siano completamente aperte, 
compresa la valvola a saracinesca, avviare la pompa per circa 10 minuti in direzione 
avanti. Successivamente invertire il flusso tramite l’invertitore di flusso (6) nuovamente 
per 10 minuti circa. Ripetere questa operazione diverse volte. Il flussaggio iniziale 
attraverserà il sistema rimuovendo qualsiasi detrito sciolto permettendone lo scarico.
Una volta scaricata l’acqua sporca, far entrare l’acqua pulita (4) facendola circolare 
all’interno dell’interno di tutto l’impianto. Quando noterete che l’acqua è chiara, 
scaricarla completamente. Il flussaggio iniziale è così completato.
Ora inserire il disincrostante e detergente conformemente alle istruzioni d’uso del 
prodotto.

DOPPIE VALVOLE DI SCARICO RAPIDO
Durante l’operazione di pompaggio si raccomanda di alternare la direzione di flusso 
ogni 15-20 minuti. L’acqua viene scaricata man mano che diventa fangosa.
La doppia valvola a 3 vie permette di scaricare l’acqua in entrambe le direzioni del 
flusso. La maniglia dell’invertitore (6) indica con una freccia la direzione di flusso. 
Quando si è pronti a scaricare l’acqua sporca, occorre posizionare le manopole 
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della valvola (3) come indicato nel disegno 1, a scarico rapido. Al termine chiudere la 
manopola della valvola (3) in posizione ritorno (disegno 2). Questa operazione deve 
essere ripetuta a fasi alterne man mano che si cambia la direzione di flusso. 
Tutta l’acqua sporca scaricata deve essere sostituita con acqua pulita.

POSIZIONE
Generalmente la pompa POWER ES deve essere posizionata in una zona di accesso al 
dispositivo di alimentazione fredda e di scarico. Normalmente l’ideale sarebbe utilizzare 
una cucina o un ripostiglio.

MONTAGGIO
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1. Attacco di connessione 3/4” con tubo retinato per pulizia circuito
2. Attacco di connessione 3/4” per scarico
3. Manopola - Valvola
-  Posizione 1 (dis. 1) - Posizione di scarico del liquido sporco creatosi durante il lavaggio 
dell’impianto.
- Posizione 2 (dis. 2) - Posizione di circolazione liquido per la pulizia dell’impianto in 
entrembe le direzioni ruotando la leva dell’invertitore.
- Posizione 3 (dis. 3) - Valvole chiuse. Circolazione del flusso bloccata, 
indipendentemente dalla posizione della leva dell’invertitore.
4. Rubinetto di ripristino acqua. Consente senza spostarsi dalla pompa di immettere 
acqua pulita all’interno del serbatoio e ripristinare l’impianto una volta pulito, facendo 
uscire il liquido sporco
5. Troppo pieno. Consente di scaricare automaticamente il liquido dall’interno del 
serbatoio qualora il livello si alzasse nella fase di lavaggio.
6.Invertitore di flusso. Inverte il senso di marcia del flusso: questo consente di poter 
lavorare dalla pompa in entrambi i sensi, indefferentemente dal senso del flusso 
dell’impianto.
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Tutti i radiatori devono essere flussati uno a uno. Questo è possibile chiudendo tutti 
i radiatori ad eccezione di quello sul quale si sta intervenendo. Di nuovo occorre 
alternare il flusso utilizzando la stessa procedura su tutti i radiatori.
Dopo avere terminato con tutti i radiatori aprire tutte le valvole e flussare l’intero 
sistema, scaricando l’acqua sporca e sostituendola con acqua pulita fino a quando 
non diventa trasparente. Poi seguire le istruzioni del costruttore per quanto riguarda 
l’inserimento dell’inibitore.

NOTE
1. Se si utilizza un disincrostante a base acida, prima di inserire l’inibitore occorre 
rendere neutro il sistema con l’agente neutralizzante consigliato.
2. Togliere sempre il tappo di riempimento del serbatoio in modo di facilitare la 
fuoriuscita dei vapori acidi esalati dal processo di pulitura.
3. Controllare sempre la quantità di schiuma formatasi. Non riempire troppo il serbatoio 
superando il livello massimo.

CALDAIE COMBINATE
Per motivi di spazio, quando si sostituisce la caldaia si consiglia di collegare ai radiatori 
o alle caldaie i tubi flessibili di flusso e di ritorno della pompa.
Al termine verificare lo sfiato e riportare tutte le valvole nelle posizioni originali.
Per mantenere sempre l’efficienza della pompa di flussaggio è importantissimo che tutta 
l’attrezzatura sia completamente risciacquata con acqua pulita.
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Sede:  
via 1° Maggio, 7
21012 Cassano Magnago (VA) 
Tel: 0331 - 20.49.11 r.a.  
Fax: 0331 - 20.14.58
E-mail: ferrarivarese@ferrariwelcome.it

Filiale Italia centro-sud & Isole:  
via S. Pieretto, 50  
55060 Capannori (LU) 
Tel: 0583 - 941.41 r.a. 
Fax: 0583 - 946.82
E-mail: ferrarilucca@ferrariwelcome.it

Filiale Italia nord-est:   
Viale dell’Artigianato, 276 · 
35047, Solesino (PD)
Tel: 0429 - 76.72.27 
Fax: 0429 - 70.18.10
E-mail: ferraripadova@ferrariwelcome.it
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